
Vertikalversatz mit Pflastersteinen belassen

StrassensanierungErsatz Deckbelag AC 11N 3.5cm ca. 120m2
Evtl Ersatz Tragschicht ACT 22 N 9cm ca 120m2

TroittorsanierungErsatz Deckbelag AC 8L 2cm ca. 280m2
Ersatz Tragschicht ACT 16 N 5cm ca 280m2

TroittorsanierungErsatz Deckbelag AC 8L 2cm ca. 140m2
Ersatz Tragschicht ACT 16 N 5cm ca 140m2
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Bauprojekt

Wasserversorgung
öffentliche Beleuchtung

GWP Massnahme 3
Wiesenstrasse
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GEMEINDE OSTERMUNDIGEN
Abteilung Tiefbau und Betreibe
Bereich Betriebe

Projektstand 10.11.2022
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Engineering
IUB Engineering AG
Belpstrasse 48   Postfach   CH-3000 Bern 14
Tel. +41 31 357 11 11   info@iub-ag.ch

K

Legende Werkleitungen:

bestehend projektiert

Muffe/Verbindung auf best.

Endkappe

Schieber

Reduktion

Fernwirkkabel

Schlagvortrieb

Relining

Erdband

Kanalisation Schmutzwasser

Wasser

Quellwasser

Gas

Elektro

Swisscom

Cablecom/UPC

Gemeinde

diverse

Fernwärme Vorlauf / Rücklauf

Weitere Medien (LSA, etc.)

Leitung ausser Betrieb nehmen

UnterflurhydrantOberflurhydrant

BlindflanschKlappe

Kanalisation Regenabwasser

Kanalisation Mischabwasser

Werkleitungshinweis
Das Erheben von Werkleitungen ist Sache des Unternehmers.
Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage sämtlicher Werkleitungen
bei den betreffenden Werken zu erkundigen und diese mit dem Werkeigentümer vor Ort zu markieren.
Für bestehende Werkleitungen, in den Plänen übernimmt der Projektverfasser keine Gewähr (Lage, Vollständigkeit, etc.).
Der Unternehmer hat in allen Fällen die tatsächliche Lage durch Sondagen abzuklären.

H/B = 594 / 1890 (1.12m²) Allplan 2022
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